
Приложение №2
Схема теплоснабжения городского округа "Поселок Палана" Тигильского района Камчатского края.

Схема тепловых сетей от котельной "Совхозная" и ДЭС-10. М1:3000

L=82.44,м
2D=0.057,м

L=29.19,м
2D=0.089,м

L=13.00,м
2D=0.089,м

L=31.00,м
2D=0.089,м

L=69.84,м
2D=0.076,м

L=2.00,м
2D=0.040,м

L=32.00,м
2D=0.040,м

L=6.00,м
2D=0.040,м

L=156.96,м
2D=0.076,м

L=10.00,м
2D=0.040,м

L=50.00,м
2D=0.057,м

L=43.00,м
2D=0.040,м

ДЭС

АЗС

ТК-86

ТК-87

ТК-85

ТК-82

ТК-83

ТК-84

L=9.00,м
2D=0.219,м

L=15.00,м
2D=0.108,м

L=7.00,м
2D=0.040,м

L=30.00,м
2D=0.108,м

L=7.00,м
2D=0.040,м

L=122.72,м
2D=0.108,м

L=25.00,м
2D=0.040,м

L=38.00,м
2D=0.108,м

L=33.00,м
2D=0.108,м

L=27.00,м
2D=0.057,м

L=67.00,м
2D=0.159,м

L=17.00,м
2D=0.057,м

L=3.00,м
2D=0.032,м

L=67.16,м
2D=0.057,м

L=19.00,м
2D=0.040,м

L=30.43,м
2D=0.057,м

L=15.00,м
2D=0.040,м

L=58.01,м
2D=0.057,м

L=14.00,м
2D=0.032,м

L=57.38,м
2D=0.040,м

L=55.27,м
2D=0.159,м

L=10.00,м
2D=0.159,м

L=93.09,м
2D=0.089,м

L=5.26,м
2D=0.038,м

L=27.59,м
2D=0.038,м

L=44.23,м
2D=0.089,м

L=5.60,м
2D=0.038,м

L=25.57,м
2D=0.038,м L=34.73,м

2D=0.076,м

L=6.63,м
2D=0.038,м

L=23.09,м
2D=0.076,м

L=12.73,м
2D=0.038,м

L=27.19,м
2D=0.038,м

L=54.28,м
2D=0.076,м

L=5.74,м
2D=0.038,м

L=14.96,м
2D=0.038,м

L=43.13,м
2D=0.076,м

L=5.47,м
2D=0.038,м

L=32.64,м
2D=0.076,м

L=7.27,м
2D=0.038,м

L=33.49,м
2D=0.076,м

L=7.45,м
2D=0.038,м

L=29.60,м
2D=0.057,м

L=56.03,м
2D=0.076,м

L=29.60,м
2D=0.038,м

L=75.63,м
2D=0.038,м

L=25.89,м
2D=0.040,м

L=69.69,м
2D=0.076,м

L=3.00,м
2D=0.032,м

L=50.92,м
2D=0.076,м

L=21.43,м
2D=0.032,м

L=12.00,м
2D=0.040,м

L=68.00,м
2D=0.076,м

L=14.00,м
2D=0.040,м

L=18.00,м
2D=0.076,м

L=10.00,м
2D=0.025,м

L=27.00,м
2D=0.076,м

L=31.00,м
2D=0.076,м

L=3.00,м
2D=0.040,м

L=27.00,м
2D=0.040,м

L=50.68,м
2D=0.040,м

L=68.00,м
2D=0.076,м

L=12.00,м
2D=0.040,м

L=87.22,м
2D=0.057,м

L=40.00,м
2D=0.076,м

L=11.00,м
2D=0.040,м

L=44.00,м
2D=0.057,м

L=1.00,м
2D=0.108,м

L=56.00,м
2D=0.076,м

L=20.00,м
2D=0.040,м

L=27.00,м
2D=0.040,м

L=62.00,м
2D=0.076,м

L=17.00,м
2D=0.040,м

L=28.00,м
2D=0.040,м

L=13.00,м
2D=0.076,м

L=17.00,м
2D=0.040,м

L=9.00,м
2D=0.040,м

L=12.17,м
2D=0.040,м

L=115.31,м
2D=0.100,м

L=82.20,м
2D=0.050,м

L=10.10,м
2D=0.032,м

L=32.00,м
2D=0.032,м

L=162.50,м
2D=0.080,м

L=56.40,м
2D=0.032,м

L=56.52,м
2D=0.076,м

Qy=1.000 Гкал/чУл. Совхозная 9

Ул. Космонавтов 2

Ул. Совхозная 8

Ул. Совхозная 6

Ул. Совхозная 4

Ул. Совхозная 12

Ул. Совхозная 14

Ул. Бекерева 19

Ул. Бекерева 26

Ул. Бекерева 21

Ул. Бекерева 28

Ул. Бекерева 23

Ул. Бекерева 30

Ул. Бекерева 29

Ул. Бекерева 32

Ул. Бекерева 31

Ул. Бекерева 33

Ул. Бекерева 25

Ул. Бекерева 36 Ул. Бекерева 38

Ул. Совхозная 28

Ул. Бекерева 24

Ул. Бекерева 18

Ул. Бекерева 9

Ул. Бекерева 16

Ул. Бекерева 10

Ул. Бекерева 2

Ул. Бекерева 3

пер. Строительный 8

Ул. Совхозная 15

пер. Строительный 10

пер. Строительный 12

Ул. Космонавтов 7

Ул. Космонавтов 9

Ул. Космонавтов 5

Ул. Космонавтов 4

Ул. Космонавтов 3

Ул. Бекерева 8

ТК-5

ТК-9

ТК-10

ТК-13

ТК-11

ТК-12
ТК-14

ТК-15

ТК-16
УТ-1

УТ-2

УТ-3

УТ-4

УТ-5

УТ-7

УТ--8

УТ-9

УТ-10

ТК-18

ТК-19

ТК-20

ТК-21

ТК-22

ТК-6

ТК-7

ТК-1

ТК-2

ТК-3

ТК-4

Система теплоснабжения
Источник
Тепловая камера
Разветвление

Потpебитель
Участки тепловой
сети
Перспективные
участки

Перспективная
тепловая камера
Перспективный
потpебитель

Условные обозначения

м
0 25 50 100 150 200


